
DI
DI 

IMP
AI DO AO BUS

Pressostat gaz 1

Commutateur 2 positions - chaudière gaz 1 1 Position auto / arrêt

Chaudière gaz 1 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (10 points)

V2V - chaudière gaz 1 1 1

Commutateur 2 positions - chaudière gaz 2 1 Position auto / arrêt

Chaudière gaz 2 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (10 points)

V2V - chaudière gaz 2 1 1

Sonde de température d'eau - aller production de chaleur (cascade) 1

Pressostat manque d'eau 1

Sonde de température extérieure 1

Commutateur 2 positions - filtre à boues 1 Position auto / arrêt

Filtre à boues 3 1 Récupération état, défaut circulateur et encrassement filtre + ordre de marche

Commutateur 4 positions - circuit hébergement Nord / Est 3 Position auto / pompe A / pompe B / arrêt

Circulateur - circuit hébergement Nord / Est 4 2 Récupération état et défaut + ordre de marche

V3V - circuit hébergement Nord / Est 1 1 Récupération % d'ouverture

Sonde de température d'eau - circuit hébergement Nord / Est 1

Commutateur 4 positions - circuit hébergement Sud / Ouest 3 Position auto / pompe A / pompe B / arrêt

Circulateur - circuit hébergement Sud / Ouest 4 2 Récupération état et défaut + ordre de marche

V3V - circuit hébergement Sud / Ouest 1 1 Récupération % d'ouverture

Sonde de température d'eau - circuit hébergement Sud / Ouest 1

Commutateur 4 positions - circuit services généraux 3 Position auto / pompe A / pompe B / arrêt

Circulateur - circuit services généraux 4 2 Récupération état et défaut + ordre de marche

V3V - circuit services généraux 1 1 Récupération % d'ouverture

Sonde de température d'eau - circuit services généraux 1

Commutateur 4 positions - circuit extension 3 Position auto / pompe A / pompe B / arrêt

Circulateur - circuit extension 4 2 Récupération état et défaut + ordre de marche

V3V - circuit extension 1 1 Récupération % d'ouverture

Sonde de température d'eau - circuit extension 1

Commutateur 4 positions - circuit préparation ECS 3 Position auto / pompe A / pompe B / arrêt

Circulateur - circuit préparation ECS 4 2 Récupération état et défaut + ordre de marche

Sonde de température d'eau - circuit préparation ECS 1

Sonde de température d'eau - haut ballon primaire 1

Sonde de température d'eau - bas ballon primaire 1

Commutateur 2 positions - préparateur ECS 1 Position auto / arrêt

Préparateur ECS 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (10 points)

Aquastat départ ECS 1

Sonde de température d'eau - départ ECS 1

Sonde de température d'eau - bouclage ECS 1

Sonde de température d'eau - eau froide 1 A titre informatif

Commutateur 2 positions - bouclage ECS 1 Position marche / arrêt

Circulateur - bouclage ECS 2 Récupération état et défaut

Sonde d'ambiance - services généraux - RDC 1

Sonde d'ambiance - hébergement Sud / Ouest - RDC 1

Sonde d'ambiance - hébergement Nord / Est - RDC 1

Sonde d'ambiance - hébergement Sud / Ouest - R+1 1

Sonde d'ambiance - hébergement Nord / Est - R+1 1

Sonde d'ambiance - extension - R+1 1

Sonde d'ambiance - hébergement Sud / Ouest - R+2 1

Sonde d'ambiance - hébergement Nord / Est - R+2 1

Compteur eau froide - préparation ECS 1

Compteur eau froide - remplissage installation chauffage 1

Compteur de calories - circuit préparation ECS 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (énergie, débit, températures…)

Compteur de calories - circuit hébergement Nord / Est 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (énergie, débit, températures…)

Compteur de calories - circuit hébergement Sud / Ouest 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (énergie, débit, températures…)

Compteur de calories - circuit services généraux 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (énergie, débit, températures…)

Compteur de calories - circuit extension 1 Les informations à récupérer seront définies en phase EXE (énergie, débit, températures…)

POSTE DI
DI 

IMP
AI DO AO BUS

PRODUCTION DE CHALEUR ET CIRCUITS SECONDAIRES 38 0 10 11 4 2

PREPARATION ECS 12 0 6 2 0 1

SONDES AMBIANCE 0 0 8 0 0 0

COMPTAGES 0 0 0 0 0 7

RESERVE DE POINTS (30%) 15 0 7 4 1 3

TOTAL AUTOMATE 65 0 31 17 5 13
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BECOME 56 INGENIEURS CONSEILS


